
各諸室(エリア)の要求水準

備考

電話
設備

情報
設備

共聴
設備

換気設備

施設整備

で用意

備品調達

で用意

維持管理運営

で用意

照明・
コンセント

VA/㎡

コンセント位
置・仕様

室内
照度
ＬX

人感セ
ンサー

調光
電話

アウト
レット

情報
アウト
レット

TV
接続
端子

放送
個別
放送

特記なき限り
設計温湿度
冷房：２６℃５０％
暖房：２２℃４０％
加湿あり

空調方式

１：セパレート

２：マルチ

３：空調機

換気種別

１：１種

２：２種

３：３種

一般 厨房

観光案内カウンター•物販スペース ― 49 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

観光情報スペース 30 3300 提案 A ○ c エ う ー ー ー

デジタルサイ

ネージ・カウン

ター

パンフレット架 ー ー 55 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ 3 2 ー ー ー ー ー 佐原通りと一体的な空間とする

フリースペース 55 3300 提案 A ○ c エ う ー ー ー
ピクチャーレー

ル
テーブル・椅子 ー ー 55 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ 3 2 ー ー ー ー ー 佐原通りと一体的な空間とする

事務室 ― 29 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

調理•冷蔵 ー 9 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

更衣 ー 6 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

屋内多目的広場 200 248 3000 ○ A ○ d イ あ 自動扉 ー ー 遊具（大型）
左記以外の遊

具・什器備品
ー ー 提案

壁：

カバー付
500 ー ○ ー ー ー ○ ○ ○ ○ 2 1 ー ー ー ー ー

遊戯室 48 3000 ○ A ○ d イ あ 提案 ー ○ 書架
左記以外の遊

具・什器備品
ー 図書館資料 提案

壁：

カバー付
500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1 ー ー ー ー ー

集会室 72 3000 ○ A ○ d イ あ 提案 ー ○ 書架
左記以外の遊

具・什器備品
ー 図書館資料 提案

壁：

カバー付
500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1 ー ー ー ー ー

キッズルーム ― 70 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一時預かりルームに名称変更

一時預かりルーム 65 ― 3000 ○ A ○ d イ あ 提案 ー ー 洗面カウンター ー 遊具類 ー 提案
壁：

カバー付
300 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2＋床暖房 1 ○ ○ ○ ー ー

事務室 提案 53 3000 提案 A ○ b ア あ 提案 ー ー

受付カウンター

ミニキッチン

下足入

机・椅子・キャ

ビネット

左記以外の事務

備品類
ー 90 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ 2 1 ○ ○ ○ ー ー

ベビーカー置場 14 14 提案 提案 A ○ c ア あ 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

授乳室 7 7 2600 ー A ○ a ウ い 引戸 ー ー

ベビーシート、

ベビーベット、

流し台

椅子 ごみ箱 ー 提案
壁：

カバー付
200 ー ○ ー ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ○ ○ ○ ー ー

幼児用wc（男子・女子） 提案 ー 2600 提案 A ○ a ウ い 提案 ー ー

手洗い・大便

器・小便器・紙

巻器

ー トイレ備品類 ー 提案 壁 200 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ○ ○ ○ ー ー

更衣1•2 提案 9 2600 ー A ○ a ア い 提案 ー ー カーテンレール
更衣ロッカー

カーテン
ー ー 提案 壁 200 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

相談 ― 11 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

静養 提案 7 2600 提案 A ○ a ア あ 引戸 ー ー ー
机・椅子・ベッ

ド
ー ー 提案

壁：

カバー付
200 ー ○ ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

倉庫（2） 提案 5 2600 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

倉庫（3） 提案 10 2600 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

その他廊下等 提案 102 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

一般開架 488 488 3300 ○ C ○ b ア あ 提案 ー ー
書架・カウン

ター
机・椅子

図書館情報シス

テム端末等
ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

児童 90 187 3300 ○ C ○ b ア あ 提案 ー ー
書架・カウン

ター・下足入
机・椅子

図書館情報シス

テム端末等
ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

一部の児童書架を子育て世代支援施

設に移動

プレイコーナー ― 21 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

お話し室 20 40 提案 提案 A ○ b ア あ 提案 ー ー お話し台 ー 提案 壁 300 ー ー ー ー ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー 子育て世代支援施設に移動

雑誌•新聞•AV 66 66 3300 提案 C ○ b ア あ 提案 ー ー

書架・机・椅

子・閲覧台・視

聴デスク

ー 提案 壁 500 ー ー ー ○ ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

参考図書 60 60 3300 提案 C ○ b ア あ 提案 ー ー
書架・閲覧机・

椅子
ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

郷土資料 100 100 3300 提案 C ○ b ア あ 提案 ー ー

収納棚（鍵

付）・閲覧机・

椅子

ー 提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

香取コーナー 35 38 3300 提案 C ○ b ア あ 提案 ー ー 書架・展示架 コピー機 ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

閉架書庫 77 77 3300 ー D ○ a ア い 提案 ー ー 集密書架 ー 提案 壁 100 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

閲覧席 提案 ― 3300 提案 C ○ b ア あ 提案 ー ー ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

事務所 提案 74 3300 ー C ○ b ア あ 提案 ー ー
レファレンス・

サービスデスク

机・椅子・収納

棚・パーティ

ション

ブックラック ー 提案 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

応接室 提案 12 3300 ー C ○ b ア あ 提案 ー ー ー 机・椅子 ー ー 提案 壁 500 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

調乳室 ― 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

授乳室 ― 5 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

棟 部門 室名
要求

部屋

面積

（㎡）

(b) 建築仕上

床

仕上げ

壁

仕上げ

天井

仕上げ

153

自然

採光

・

自然

通風

床荷重

(a) 一般事項

基本設

計面積

（㎡）

清掃

の

有無

天井

高

（ｍ）

50

(d) 備品・機器類区分

照明設備

移動

間仕切

(c) 扉仕様・移動間仕切 (f) 空気調和設備

気密性

出入口

扉の

形状

（別途）
監視
カメ
ラ

空調設備放送

(e) 電気設備（※防災設備は法令に従い設置すること）

電源設備
本事業

で用意する備品類

【別表1】
(g) 給排水衛生設備

給湯

排水

都

市

ガ

ス

給水

子育て世代支援施設

観光情報発信施設

図書館

複合

公共

施設

棟



各諸室(エリア)の要求水準

備考

電話
設備

情報
設備

共聴
設備

換気設備

施設整備

で用意

備品調達

で用意

維持管理運営

で用意

照明・
コンセント

VA/㎡

コンセント位
置・仕様

室内
照度
ＬX

人感セ
ンサー

調光
電話

アウト
レット

情報
アウト
レット

TV
接続
端子

放送
個別
放送

特記なき限り
設計温湿度
冷房：２６℃５０％
暖房：２２℃４０％
加湿あり

空調方式

１：セパレート

２：マルチ

３：空調機

換気種別

１：１種

２：２種

３：３種

一般 厨房

棟 部門 室名
要求

部屋

面積

（㎡）

(b) 建築仕上

床

仕上げ

壁

仕上げ

天井

仕上げ

自然

採光

・

自然

通風

床荷重

(a) 一般事項

基本設

計面積

（㎡）

清掃

の

有無

天井

高

（ｍ）

(d) 備品・機器類区分

照明設備

移動

間仕切

(c) 扉仕様・移動間仕切 (f) 空気調和設備

気密性

出入口

扉の

形状

（別途）
監視
カメ
ラ

空調設備放送

(e) 電気設備（※防災設備は法令に従い設置すること）

電源設備
本事業

で用意する備品類

【別表1】
(g) 給排水衛生設備

給湯

排水

都

市

ガ

ス

給水

その他廊下等 提案 274 提案 C ○ a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 500 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

イベントスペース 180 186
3300

8000
○ D ○ 提案 ア あ

ホール

扉
AT ○ AVラック

ワイヤレスマイ

ク
ー 提案 壁・床 500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

山車の出入りに配慮した天井高さ、

床仕上げとする。

メディアスペース（視聴覚室） 108 122 3300 提案 A ○ a ア あ
ホール

扉
AT ー

天井付きスク

リーン・AV機

器・ワゴン

机・椅子・移動

式白板・マイ

ク・プロジェク

ター

その他備品
アップライトピ

アノ
提案 壁・床 500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

展示スペース 100 101 3300 提案 D ○ 提案 提案 提案 提案 AT ー ー 提案 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ 2 1 ー ー ー ー ー 佐原通りと一体的な空間とする

研修室（1）（2） 160 165 2700 提案 A ○ b ア あ 引戸 ー ○
掲示板。AV機

器・ワゴン

机・椅子・移動

式白板・プロ

ジェクター・マ

イク・スクリー

ン

その他備品 ー 提案 壁・床 750 ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

研修室（3） ― 56 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

研修室（4） ― 62 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

研修室（創作室） 60 97 2700 提案 A ○ b ア あ 引戸 ー ○
掲示板。AV機

器・ワゴン

机・椅子・移動

式白板・プロ

ジェクター・マ

イク・スクリー

ン

その他備品 ー 提案 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ○ ○ ○ ー ー

準備室 ― 12 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

学習室 140 186 2700 ○ A ○ b ア あ 引戸 ー ○ ー 机・椅子 ー ー 提案 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

和室（1） 2700 提案 A ○ e オ お 提案 ー ー 下足入
炉・座布団・座

卓・
ー ー 提案 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

和室（2）（3） 2700 提案 A ○ e オ お 提案 ー ー 下足入
炉・座布団・座

卓・
ー ー 提案 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

水屋 2600 ー A ○ e オ お 提案 ー ー 水屋 茶道具 ー ー 提案 壁 300 ー ー ー ー ー ー ー ー ○ 2 1 ○ ー ○ ー ー

事務室 提案 46 2700 提案 A ○ b ア あ 提案 ー ー
事務什器備品一

式
コピー機等 ー 提案 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

倉庫（4） 提案 24 提案 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

倉庫（5） 提案 5 提案 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

倉庫（7） ― 22 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

倉庫（8） ― 15 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

多目的ホール 200 228 提案 提案 C ○ d 提案 提案
ホール

扉
AT ー

移動観覧席・ス

タッキングチェ

ア・吊りバトン

ボーダーライ

ト・袖幕・音

響・照明操作盤

マイク

ー ー グランドピアノ 提案 壁 500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ 3 1 ー ー ー ー ー

移動観覧席収納 49 49 提案 ー C ー a 提案 提案 ー ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 3 1 ー ー ー ー ー

多目的ホール　収納上上段席 49 49 提案 提案 C ー 提案 提案 ー ー ー ー ー 提案 壁 500 ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ 3 1 ー ー ー ー ー

音楽練習室（1） 25 28 提案 ー A ○ d 提案 提案
ホール

扉
AT ー ー ー ー

アップライトピ

アノ
提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

音楽練習室（2） ― 18 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

音楽練習室（3） 66 66 提案 ー A ○ d 提案 提案
ホール

扉
AT ー ー ー ー ー 提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

調理室 90 104 2700 ○ A ○ a ア あ 引戸 ー ー
調理台・鏡・食

器棚
椅子 調理器具・食器 ー 提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ○ ○ ○ ○ ー

準備室 20 22 2700 ー A ○ a ア あ 提案 ー ー ー 収納棚 調理器具・食器 ー 提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

控室 16 31 2700 提案 A ○ b ア あ 提案 SAT ー ー 机・ソファ ー ー 提案 壁 300 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

倉庫（9） ― 32 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

倉庫（10） ― 24 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

市民ラウンジ 70 26 提案 提案 A ○ d ア あ 提案 ー ー ー 机・椅子 自販機 ー 提案 壁 300 ー ー ー ○ ー ○ ー ○ ○ 1 2 ー ー ー ー ー 基本設計では読書サロン

事務室スペース 500 ― 3000 ○ A,D ○ c工事 c工事 c工事

外部

提案

内部

c工事

外部

SAT

内部

c工事

c工事 ー ー ー ー 90 1 ○ ○ ○ ー ー

更衣室・休憩室 100 ― ー A ○ c工事 c工事 c工事 c工事 ー ー 更衣ロッカー等 ー 55 1 ○ ○ ○ ー ー

テナント② テナントスペース 10 ー 2600 ー A ○ c工事 c工事 c工事 c工事 c工事 c工事

コールドテーブ

ル、シンク、カ

ウンター

ー ー 調理器具 提案 壁 500 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ー ー 3 ○ ○ ○ ○ ー

テナント工事による。電源容量は左記の通り想定すること テナント工事による

テナント工事による。電源容量は左記の通り想定すること テナント工事による

93 93

図書館

公民館機能

（生涯学習施設）

テナント①

複合

公共

施設

棟

複合

公共

施設

棟



各諸室(エリア)の要求水準

備考

電話
設備

情報
設備

共聴
設備

換気設備

施設整備

で用意

備品調達

で用意

維持管理運営

で用意

照明・
コンセント

VA/㎡

コンセント位
置・仕様

室内
照度
ＬX

人感セ
ンサー

調光
電話

アウト
レット

情報
アウト
レット

TV
接続
端子

放送
個別
放送

特記なき限り
設計温湿度
冷房：２６℃５０％
暖房：２２℃４０％
加湿あり

空調方式

１：セパレート

２：マルチ

３：空調機

換気種別

１：１種

２：２種

３：３種

一般 厨房

棟 部門 室名
要求

部屋

面積

（㎡）

(b) 建築仕上

床

仕上げ

壁

仕上げ

天井

仕上げ

自然

採光

・

自然

通風

床荷重

(a) 一般事項

基本設

計面積

（㎡）

清掃

の

有無

天井

高

（ｍ）

(d) 備品・機器類区分

照明設備

移動

間仕切

(c) 扉仕様・移動間仕切 (f) 空気調和設備

気密性

出入口

扉の

形状

（別途）
監視
カメ
ラ

空調設備放送

(e) 電気設備（※防災設備は法令に従い設置すること）

電源設備
本事業

で用意する備品類

【別表1】
(g) 給排水衛生設備

給湯

排水

都

市

ガ

ス

給水

事務所 131 101 2700 ○ A ○ b ア あ 提案 ー ー
事務什器備品一

式
ー 90 壁・床 750 ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ 2 1 ○ ○ ○ ー ー

相談1•2•3 28 35 2700 提案 A ○ b ア あ 提案 ー ー テーブル・椅子 ー 提案 壁 500 ー ー ○ ○ ー ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

ボランティア活動室 38 38 2700 提案 A ○ b ア あ 提案 ー ー テーブル・椅子 ー 提案 壁 500 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

ヘルパー控室 23 23 2700 提案 A ○ a ア あ 提案 ー ー カーテンレール

テーブル・椅

子・ロッカー・

カーテン

ー 提案 壁 500 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ○ 2 1 ー ー ー ー ー

倉庫（6） 10 10 提案 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

事務室 ― 52 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

倉庫（8） ― 15 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

（仮称）佐原通り 190 287 3300 ○ A ○ c エ う 自動扉 ー ー
総合案内カウン

ター

ソファ・ベン

チ・テーブル・

ゴミ箱・展示パ

ネル

ー ー 55 壁 300 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ 3 2 ー ー ー ー ー

風除室 提案 提案 ○ A ○ c エ う 自動扉 ー ー 靴拭きマット 傘立て ー ー 提案 壁（防水） 150 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー ー ー ー 床排水 ー ー

管理室 提案 20 2600 提案 A ○ b ア い 提案 ー ー
ミニキッチン

監視盤類
机・椅子

左記以外の必要

備品
ー 90 壁 500 ー ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ 1 1 ○ ○ ○ ー ー

自販機•ロッカー 提案 16 提案 ー D ○ c エ う 提案 ー ー ー ３段式ロッカー 自販機 ー 55 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ○ ー ー 3 ー ー ー ー ー

倉庫（1） 提案 23 提案 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

その他廊下等　１階 提案 194 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

共用部　２階 提案 157 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ロビーソファ ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

ふれあいステーション ― 31 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

展示•活動テラス 提案 69 提案 提案 A ○ a ア あ 提案 ー ー
机・椅子・展示

パネル
ー ー 提案 壁 300 ー ○ ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

更衣1•2 提案 22 提案 ー A ー b ア い 提案 ー ー カーテンレール
カーテン・ロッ

カー
ー ー 提案 壁 200 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

印刷・ロッカー 提案 18 提案 ー B ○ b ア い 提案 ー ー ロッカー コピー機 ー 90 壁 200 ー ー ー ○ ー ○ ー ー ○ 1 1 ー ー ー ー ー

サーバー 提案 5 提案 ー D ー b ア い 提案 SAT ー ー ー 90 壁・床 500 ー ー ー ○ ー ○ ー ー
冷房専用：

２３℃５０％
1 1 ー ー ー ー ー

その他廊下等　３階 提案 617 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

ホワイエ 提案 67 提案 ○ A ○ b 提案 提案 提案 ー ー ロビーソファ ー ー 提案 壁 300 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

その他廊下等　４階 提案 462 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

その他廊下等　R階 提案 22 提案 提案 A ○ 提案 提案 提案 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ○ 2 2 ー ー ー ー ー

備蓄倉庫 提案 ― 提案 ー D ー a ア い 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 1 ー ー ー ー ー

WC（男子・女子） 提案 2600 提案 A ○ a ウ え 提案 ー ー

手すり・ベビー

チェア・ベビー

シート・洗面カ

ウンター・鏡・

トイレブース・

紙巻器

ー トイレ備品類 ー 提案 壁 200 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ○ ○ ○ ー ー

多目的WC 提案 2600 提案 A ○ a ウ え 提案 ー ー

身障者用手す

り・オストメイ

ト・多目的シー

ト・紙巻器・非

常用呼出ボタン

ー トイレ備品類 ー 提案 壁 200 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ○ ○ ○ ー ー

給湯室 提案 提案 ー A ○ b ア い 提案 ー ー ミニキッチン
ミニキッチン用

備品類
ー 提案 壁 200 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ○ ○ ○ ー ー

ごみ置場 提案 提案 ー B ○ b ア い 提案 ー ー ごみ用カート ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

機械室等 提案 ー ー 提案 ー f カ か 提案 AT ー ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ○ ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

階段 提案 ー 提案 A ○ b ア い 提案 ー ー 手すり ー ー 提案 壁 100 ○ ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

DS 提案 ー ー ー ー f カ か 点検扉

PS、EPS 提案 ー ー ー ー f ー ー 点検扉 ー ー ー ー ー ー 提案 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

社会福祉関連施設 倉庫 ― 56 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 削除

倉庫 19 19 提案 ー B ー a ア い 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

ごみ置場 11 11 提案 ー B ー 提案 提案 提案 提案 ー ー ごみ用カート ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

その他廊下等 提案 22 提案 ー A ー 提案 提案 提案 提案 ー ー ー ー 提案 壁 100 ー ー ー ー ー ○ ー ー ー ー 3 ー ー ー ー ー

各階

共通

共用部

倉庫

棟

テナント③

（社会福祉関連施

設・市民活動セン

ター）

市民活動支援セン

ター

共用部

複合

公共

施設

棟

メインエントランス



【別表１】各室（エリア）の要求水準　凡例

(a)　一般事項

 1 要求部屋面積　　：数値記載なきものは事業者提案による。ー印は基本設計時に部屋があるが、要求水準書上で削除された部屋を示す。

 2 基本設計部屋面積：基本設計時点の部屋面積を示す。

 3 天井高　　　　  ：表記数値は室内の平均天井高の最低限度を示す。納まり上表記数値を下回る場合は、部分的に上がり天井を

                     設ける等工夫を行うこと。　ただし、必要設備・備品の配置を妨げない計画とする。なお「-」は直天井を示す。

 4 自然採光　　　　：要否を示す。特に要望のある場合は〇印とする。「提案」とある場合は提案による。

　 自然通風

 5 床荷重          ：A:事務室一般　B:一般倉庫　C:図書館開架　D:集密書架等　重荷重対応の室

　                  その他適宜事業者提案により設備機器重量を見込むものとする。

 8 清掃の有無　　　：各室毎に定期清掃業務を要する場合は〇印とする。日常清掃の範囲は提案による。

(b)　建築仕上

　各室(エリア)の用途に応じた適切な仕上げ材を選定すること。下記仕上げ材料を参考とし計画すること。

　ただし、事業者の提案により、下記仕上げと同等以上も可とする。

 1 床：床の仕上げを示す。巾木については、メンテナンス性・意匠性をふまえ提案すること。bの下地・仕上げは防塵塗料を施すこと。　 

a(ビニル床シート)、b(OAフロア+タイルカーペット(帯電防止))、c(タイル)、d(木製フローリング)

e(畳敷き)　f（防塵塗料）提案：提案による

 2 壁：壁の仕上げを示す。　　　　

ア(石膏ボード+塗装)、イ (腰壁：仕上は子供の衝突を考慮した怪我防止に配慮する。腰壁上：石膏ボード+塗装）

ウ (化粧珪酸カルシウム板)、エ (不燃木仕上げ等、佐原通りの意匠提案による)、オ（和室壁；提案による）

カ(グラスウールガラスクロス押さえt５０貼)

提案：維持管理に適した仕上げとし、事業者提案による。

 3 天井：天井の仕上げを示す。　

あ(岩綿吸音板(標準）)、い(化粧石膏ボード)、う(化粧珪酸カルシウム板）

え(耐水性のある仕上げとし、提案による)、お（和室にふさわしい天井；提案による）

か(グラスウールガラスクロス押さえt５０貼)

提案：維持管理に適した仕上げとし、事業者提案による。

＜表記内容の説明＞



(c)　扉仕様

 1 主要出入口扉の形状：扉の形状を示す。      特記なき限り親子開きW1250×H2100程度)を標準とし、事業者の提案による。

特にピアノや山車等の大型備品の搬出入が想定される室は、

その経路について必要な開口を確保すること。

引戸(片引き戸W1200×H2100程度とし、バリアフリーに配慮すること )

ホール扉（両開き扉：必要な開口幅及び防音性能を確保すること）

・ロングヒンジ・コンシールドドアクローザ ・召し合わせエアタイト 

・三方枠エアタイト・下部エアタイト　等を設け床段差がなく、ホール扉としての

意匠性を確保すること。

点検扉(全面開口とし、メンテナンスのしやすさに配慮すること）

自動扉（両引き自動ドアとし、必要な開口幅、高さを確保すること）

 2 気密性：扉の気密性を示す。  AT(エアタイト)、SAT(セミエアタイト)

 3 移動間仕切：○は移動間仕切りを設置する

(d)　 備品・機器類区分

記載されたもののほか、その他の備品等については別表２を参照すること。

(e)　 電気設備

 1 電源設備：照明・コンセント用電源は表記の容量を確保すると共に、コンセントは適切な場所に設置する。

 2 照明設備：室内照度は、表記数値の範囲内を目安とし、室の用途に応じて照明方法等適切な計画とすること。

   　　　　　調光設備については、要望のある○印については調光を行うこと。その他の室は提案による。

 3 電話設備：電話コンセントを要する場合は〇印で示す。必要個数は参考図を参照すること。

 4 情報設備：情報コンセントを要する場合は〇印で示す。必要個数は参考図を参照すること。

 5 共聴設備：TV接続端子を要する場合は〇印で示す。必要個数は参考図を参照すること。

 6 監視カメラ：○印の室及びエレベータ内に監視カメラを設置する。設置位置は提案による。



(e)　空気調和設備

 1 空調：要否：○印は空調を必要とする部屋を示す。

             ：詳細は記載内容による。

　　　　　　　　　ただし、大空間で法規制の掛からない場所は、快適温湿度を目標値とする。

 2 換気：要否：１、２、３は機械換気を必要とする部屋を示す。

 　　　　換気回数：機械換気で最低限確保するべき換気量を示し、法定換気量を考慮した風量とすること。

(f)　給排水衛生設備

 1 給水：使用箇所をそれぞれ○印とする。

 2 給湯：○印は給湯を必要とする部屋を示す。

 3 排水：一般（生活排水）、厨房排水（厨房排水）の生じる箇所を

    それぞれ○印とする。

 4 都市ガス：○印は都市ガスを必要とする部屋を示す。


